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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich erganzt und geandert
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung bestimmter
Hochlochziegel - bezeichnet als "ThermoBlock-T16 Hochlochziegel" - und die Verwendung
dieser Hochlochziegel mit Leichtmauermortel nach DIN V 18580:2007-03 - Mauermartel mit
besonderen Eigenschaften - der Gruppe LM 21 oder LM 36 oder mit Normalmauermaértel der
Mortelgruppe |l, lla oder Il fir Mauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk - Teil 1:
Berechnung und Ausfilhrung - ohne StoBfugenvermaértelung.

Die Hochlochziegel sind LD-Ziegel nach DIN EN 771-1:2005-05 - Festlegungen fur Mauer-
steine - Teil 1: Mauerziegel - der Kategorie | mit den in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannten Eigenschaften (Lochbild siehe z. B. Anlage 1).

Fur die Hochlochziegel ist ein individueller Feuchteumrechnungsfaktor F,, geman
DIN V 4108-4:2007-06 - Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte -, Anhang B, nachgewiesen.

Die Hochlochziegel haben eine Lange von 248 mm, 308 mm oder 373 mm, eine Breite von
175 mm, 190 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm, 365 mm, 380 mm, 400 mm, 425 mm oder
490 mm und eine Hohe von 238 mm. Sie werden mit Druckfestigkeiten entsprechend
Druckfestigkeitsklassen 6, 8, 10 und 12 und Brutto-Trockenrohdichten entsprechend der
Rohdichteklasse 0,8 nach DIN V 105-100:2005-10 - Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit
besonderen Eigenschaften - hergestellt.

Fur die Herstellung des Mauerwerks ist Normalmauermértel nach DIN V 18580:2007-03
- Mauermértel mit besonderen Eigenschaften - bzw. DIN EN 998-2:2003-09 - Festlegungen
far  Mortel im  Mauerwerksbau; Teil2:  Mauermoértel- in Verbindung  mit
DIN V 20000-412:2004-03 - Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln
fur die Verwendung von Mauermoértel nach DIN EN 998-2:2003-09 - der Mértelgruppe Il, lla
oder |l oder Leichtmauermértel nach DIN V 18580:2007-03 der Gruppe LM 21 oder LM 36
zu verwenden.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fir Mauerwerk nach Eignungsprifung, sondern nur als Rezept-
mauerwerk verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir die Hochlochziegel

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Hochlochziegel miissen Mauerziegel mit CE-Kennzeichnung (Konformitatsbescheini-
gungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-1:2005-05 mit den nachfolgenden Eigen-
schaften sein.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fir die in den Anlagen 7 und 8 aufge-
fuhrten Herstellwerke mit den dort genannten Angaben in der CE-Kennzeichnung und fir
Hochlochziegel, die hinsichtlich Form und Ausbildung (Prifung nach DIN EN 771-1:2005-05)
Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusétzlich missen die Hochlochziegel die Anforderungen von Abschnitt 2.1.3 di
meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfillen.

ser allge-
2.1.2 (1) Die Hochlochziegel missen in Form, Stirnflachenausbildung, Loch /g, Lo%ﬁé‘dnm

und Abmessungen den Anlagen 1 bis 6 entsprechen. Die Nennma@e und afab-\
weichungen mussen der Tabelle 1 entsprechen. ‘

Deutsches lnetitut
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Tabelle 1: MaBe und zulassige MaBabweichungen
Lange' Breite'" Héhe'
mm mm mm
248 175 238
308 190 113°
373 200
240
300
365
380
400
425
490
GrenzabmaBe nach Anlagen 7 und 8
Ziegelbreite gleich Wanddicke
nur far Ausgleichsschichten

(2) Die Hochlochziegel miissen auBerdem folgende Anforderungen erfiillen:

- Gesamtlochquerschnitt = 50 %

- Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 3

—  Einzellochquerschnitt < 6,0 cm?

- maogliche Griffldcher nach Anlage 4 oder Anlage 5 (maximal 2 Grifflocher = 16 cm?)
—  Mindeststegdicken (siehe auch Anlagen 1 bis 3)

auBBen quer =10 mm
auBen langs =10 mm
innen quer = 6 mm
innen langs =6 mm

Die Anzahl der Lochreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken senk-
recht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschlieB3lich beider AuBenstege in
jedem Steinlangsschnitt), bezogen auf die Steinlange, miissen der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Lochreihenanzahl in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und Summe der
Querstegdicken, bezogen auf die Steinlange
Wanddicke Lochreihen- Summe
anzahl' der Querstegdicken Is
mm mm/m
175 10 (9) =160
190 12 (11)
200 12 (11) b
240 14 (13) 7 \
300 17 (16) \
365 21 (20) \}%
380 22 (21) :
400 23 (22) | Dymmthupe Temtitins
425 24 (23) \‘h'u Bautechnik
490 28 (27) ' 7
J Die ()-Werte gelten im Bereich der Grifflocher nach Anlage 4

1.17.1-100/11
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2.1.3 (1) Der Absorptionsfeuchtegehalt, geprift nach DIN EN ISO 12571:2000-04 - Warme- und
feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung der
hygroskopischen Sorptionseigenschaften - bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte, darf den
Wert von 0,5 Masse-% nicht tiberschreiten.

(2) Aus den Hochlochziegeln und dem vom Deutschen Institut fiir Bautechnik bestimmten
Leichtmauermértel der Gruppe LM 21 errichtete Mauerwerkskorper diirfen bei der Prifung
nach DIN 52611-1:1991-01 - Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung des Warme-
durchlasswiderstandes von Bauteilen; Priifung im Laboratorium - oder DIN EN 1934:1998-04
- Warmetechnisches Verhalten von Gebauden; Messung des Durchlasswiderstandes -
Heizkastenverfahren mit dem Warmestrommesser - Mauerwerk - in trockenem Zustand
folgenden Wert der Warmeleitfahigkeit 4,9y, bezogen auf die obere Grenze der Rohdichte-
klasse, nicht Uiberschreiten:

Rohdichteklasse 0,8 Zm " 0,156 W/(m - K)

2.2 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der
harmonisierten Norm DIN EN 771-1:2005-05 auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groBen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

AuBerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer: Z-17.1-909

— Feuchteumrechnungsfaktor F, = 1,05

— Absorptionsfeuchtegehalt (bei 23 °C und 80 % r.F.) Uy g < 0,5 Masse-%

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukis mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberemstlmmungszemflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusatzlich zu den Regelungen von DIN EN 771-1:2005-05 eine
werkseigene Produktionskontrolle der in den Abschnitten 2.1.3 (1) und 2.2 jenann nten

Eigenschaften einzurichten und durchzufilhren. Unter werkseigener Prod onskontro
wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung /der Pte ktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Baupro den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechgn.

\ Deutsches ln~1im|/
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2.3.3

341

258310.11

Der Absorptionsfeuchtegehalt ist je gefertigte Rohdichteklasse mindestens vierteljahrlich zu
prifen. Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die standige
Einhaltung der Anforderung iber mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch madglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den

Abschnitten 2.1.3 (1) und 2.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiberwachung
regelmafig zu Uberprifen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung und sind mindestens einmal jahrlich
Regeliiberwachungspriifungen des Absorptionsfeuchtegehalts je gefertigte Rohdichteklasse
durch eine hierfiir anerkannte Stelle durchzufiihren.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Zuordnung der gemaBl Anlagen 7 und 8 deklarierten Druckfestigkeiten und Brutto-
Trockenrohdichten der Hochlochziegel zu Druckfestigkeits- und Rohdichteklassen

Fir die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte (MW) der Druckfestigkeit der Hochlochziegel
senkrecht zur Lagerflache in Druckfestigkeitsklassen mach DIN.V 105-100:2005-10 gilt

Tabelle 3. / 1 N
i/ % \

| Dentsches Institut

N\ fiir Bautechnik 4
\ ¥

N 1" A

/
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Tabelle 3: Druckfestigkeitsklassen
Druckfestigkeit (MW) Druckfestigkeitsklasse

N/mm?2

275 6
210,0 8
2125 10
215,0 12

Fir die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte und der Einzelwerte der Brutto-Trocken-
rohdichte der Hochlochziegel in Rohdichteklassen nach DIN V 105-100:2005-10 gilt

Tabelle 4.
Tabelle 4: Rohdichteklasse
Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
Mittelwert Einzelwert
kg/dm? kg/dm?
0,71 bis 0,80 0,66 bis 0,85 0,8

3.2 Berechnung

3.2.1 Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 1058-1:1996-11 fur Mauerwerk ohne StoBfugenvermortelung, soweit in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1,
Abschnitt 6.9.5) ist nicht zulassig.

3.2.2 Fur die Rechenwerte der Eigenlast gilt DIN 1055-1:2002-06 - Einwirkungen auf Trag-
werke -Teil 1: Wichten und Flachenlasten von Baustoffen, Bauteilen und Lagerstoffen -,
Abschnitt 5.2.

3.2.3 Fur die Grundwerte o, der zulassigen Druckspannungen gilt Tabelle 5.

Tabelle 5: Grundwerte g, der zulassigen Druckspannungen

Festigkeitsklasse Grundwert o, der zulassigen Druckspannung in MN/m?2
der Hochlochziegel Normalmauermértel Leichtmauermértel
Méortelgruppe Gruppe
Il lla 11l LM 21 LM 36

6 0,9 1,0 1,2 0,7 0,9
8 1,0 1.2 1,4 0,8 1,0
10 1,1 1,4 1,6 08 1,0
12 1,2 1,6 1,8 09 T

3.24 Fur den Schubnachweis nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 6.9.5, gilt fir max t der Wert
fur Hohlblocksteine.

Beim Schubnachweis im Rahmen einer genaueren Bemessung nach DIN 1053-1:1996-11,
Abschnitt 7.9.5, gilt fir B, ebenfalls der Wert fiir Hohlblocksteine.

3.3 Witterungsschutz
Die AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu ver
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bej i
sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des Stof3f ,

Z58310.11 1.17.1-100/11
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3.4 Warmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind flir das Mauerwerk die Bemes-
sungswerte der Warmeleitfahigkeit A nach Tabelle 6 zugrunde zu legen.

Tabelle 6: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A

Rohdichteklasse Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A in W/(m - K)
Normalmauermortel Leichtmauermortel
LM 21 LM 36
0,8 0,21 0,16 0,18
3.5 Schallschutz

Fir die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109:1983-11. Der Nachweis kann nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 gefiihrt werden.

3.6 Brandschutz
3.6.1 Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wande

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fir die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
Anwendung  klassifizierter ~ Baustoffe, = Bauteile und  Sonderbauteile-  und
DIN 4102-4/A1:2004-11, Abschnitte 4.1, 4.5 und 4.8.

3.6.2 Einstufung in Feuerwiderstandsklassen und Brandwéande beim Nachweis der
Standsicherheit mit dem vereinfachten Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1,
Abschnitt 6

3.6.2.1 Einstufung der Wande in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

Fur die Einstufung von Wanden und Pfeilern aus Mauerwerk aus den Hochlochziegeln nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Feuerwiderstandsklassen nach
DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen - gelten die Bestimmungen der Norm DIN 4102-4 fiir Mauer-
ziegel nach DIN V 105-2, Leichthochlochziegel W, Rohdichteklasse = 0,8; unter Verwendung
von Normalmortel bzw. Leichtmortel, wenn die Wande beidseitig bzw. die Pfeiler allseitig mit
einem Putz mit den besonderen Anforderungen nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10,
versehen sind.

3.6.2.2 Einstufung der Wande als Brandwéande nach DIN 4102-3

Fir die Einstufung von Mauerwerkswéanden als Brandwande nach DIN 4102-3:1977-09
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwande und nichttragende AuBen-
wande, Begriffe, Anforderungen und Prifungen - gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4 iber Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 Steine nach DIN V 105-2, Leicht-
hochlochziegel W der Rohdichteklasse = 0,8 (DIN 4102-4/A1, Tabelle-45, Zeile 5.1.5).

= A
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3.6.3 Einstufung in Feuerwiderstandsklassen und Brandwidnde beim Nachweis der
Standsicherheit mit dem genaueren Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1,
Abschnitt 7
Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-1, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen
und Brandwéande nach Abschnitt 3.6.2 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor e, wie folgt
bestimmt wird und @ < 1,0 ist:

_1,83-y-vorha 15

far 10si<25:
d

o
£ 'ﬂH 05 — hk (1)
d
far X <10 o = 188 y-vorho @)
d 2 yi)
R
Darin ist
a der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstands-
klassen bzw. Brandwande
hy die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1
d die Wanddicke
4 der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vorhoe  die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer
linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

Dr der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1:1996-11

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von Sy der Wert 1,33-; gesetzt werden,
sofern die pfache mittlere Spannung den Wert /; nicht tiberschreitet.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Fir die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN 10583-1:1996-11, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

4.2 Die Hochlochziegel sind mit Normalmauermortel nach DIN V 18580:2007-03 bzw.
DIN EN 998-2:2003-09 in Verbindung mit DIN V 20000-412:2004-03 der Mortelgruppe I, lla
oder Il oder mit Leichtmauermaértel nach DIN V 18580:2007-03 der Gruppe LM 21 oder
LM 36 zu vermauern.

Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk ohne StoBfugenvermortelung auszufithren.
Die Hochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gem&B DIN 1053-1:1996-11,
Abschnitt 9.2.2, zu stoBen.

Anneliese Bottcher Beglaubigt
Referatsleiterin

Z58310.11 1.17.1-100/11
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Beispiel 1 Grifflochanordnung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Varianten StoBfugenausbildung

Verzahnung : symmetrisch mehrfach

Verzahnung : symmetrisch einfach

Verzahnung : asymmetrisch mehrfach
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Deutsches
Institut
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur

Nr. Z-17.1-909 vom 26. September 2012 Bautechnik

(Nummer der Zertifizierungsstelle)
Ziegelwerk Klosterbeuren Ludwig Leinsing GmbH & Co. KG
ZiegeleistraBe 12, 87727 Babenhausen-Klosterbeuren
(Letzte zwei Ziftern des Jahres,
in dem das Kennzeichen angebracht wurde)
(Zertifikat-Nummer)
DIN EN 771-1
LD - Hochlochziegel — Kategorie |
248 x 365 x 238
Mauerziegel fiir tragendes und nichttragendes, geschutztes
Mauerwerk Alternativ
Lange 248 308|373
Mafe Breite mm 365 175 [ 190|200 240]300[380 | 400|425 | 450
Hohe 238
» -10 -10(-10
Lénge | 5 | |s8|48
: Klasse Tm ; -10 7|-7|-7]-10|-10|-10|-10|-10-10
Grenzabmafle Mittelwert i Breite +8 alsalsaleslealsalse]sglqs
" -5
Hohe +5
KI A Lange 10 12 | 12
MaBspanne P n hreity | 12 8|8 |8 10]12]12]12]12]12]
Hohe 6
Form und Ausbildung siehe Zulassung Nummer Z-17.1-909
Alternativ
Druckfestigkeit (MW) - zur Lagerflache
(Formfaktor = 1,0) N/mm? 275 210,0 212,56 215,0
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/dm3 0,76
0,71
Kl D y
Brutto-Trockenrohdichte (AbmaBklasse) kg?éﬁ\% " glzo
Warmeleitfahigkeit Aequ (o) W(m-K) LNB
Gehalt an aktiven léslichen Salzen Klasse S0
Brandverhalten Klasse Al
Wasserdampfdurchléassigkeit DIN EN 1745 y 5/10
Verbundfestigkeit DIN EN 998-2
(Tabellenwert) Nimm? 0,15
Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min ka/dm? 20,66
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max ka/dm? <0,85
Mauerwerk aus ThermoBlock-T16 Hochlochziegeln
ot & Anlage 7
Muster flir die Angaben gemaB Anhang ZA.1 der DIN EN 771-1
Herstellwerk: Ziegelwerk Klosterbeuren Ludwig Leinsing GmbH & Co. KG

TATOND 44 4 LA™ 4 smAlaa



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-909 vom 26. September 2012

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

CE

(Nummer der Zertifizierungsstelle)

Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG
Tiefenbacher StraBe 1, 98287 Bellenberg

(Letzte zwei Ziffern des Jahres,
in dem das Kennzeichen angebracht wurde)

(Zertifikat-Nummer)

DIN EN 771-1
LD - Hochlochziegel — Kategorie |
248 x 365 x 238
Mauerziegel fur tragendes und nichttragendes, geschiitztes

(Tabellenwert)

Zusatzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1

Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/dm® 2 0,66

Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/dm’® <0,85

Mauerwerk Alternativ
Lange 248 308|373
MaBe Breite mm 365 175|190 200|240 | 300|380 | 400|425 490 |
Hohe 238
-10 -10|-10
Lange | L5 | [s8]-s
. Klasse Tm ’ -10 7|-7|-7|-10]|-10|-10|-10[-10|-10
GrenzabmalBe Mittelwert g Breite +8 3 lsal43]45|+8| 48|48 48|48
i -5
Hohe +5
KI N Lange 10 12112
MaBspanne Raee HW Brelle | 12 8|8 |8 [10]12]12]12]12]12]
Hoéhe 6
Form und Ausbildung siehe Zulassung Nummer Z-17.1-909
Alternativ
Druckfestigkeit (MW) - zur Lagerflache 2
(Formfaktor = 1,0) N/mm 275 210,0 2125 2150
Brutto-Trockenrohdichte (MW) ka/dm”® 0,76
0,71
Kl D 5
Brutto-Trockenrohdichte (Abmafklasse) kgfdm® e
8
Waérmeleitfahigkeit Aecy (Ao) W(m-K) LNB
Gehalt an aktiven léslichen Salzen Klasse SO
Brandverhalten Klasse A1l
Wasserdampfdurchlassigkeit DIN EN 1745 Y 5/10
Verbundfestigkeit DIN EN 998-2 N/mmz 0.15

Mauerwerk aus ThermoBlock-T16 Hochlochziegeln

Muster fur die Angaben gemaB Anhang ZA.1 der DIN EN 771-1
Herstellwerk: Ziegelwerk Bellenberg Wiest GmbH & Co. KG

Anlage 8
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